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Sinnvolle Brandschutzkonzepte bei landwirtschaftlichen Bauvorhaben
Eichhof, Bad Hersfeld im Februar 2013

Ursachen und Darstellung von 

aktuellen Bränden

Bernhard Feller

Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen

© Bernhard Feller

Brandschutz in Intensivtierhaltungen ist in den letzten Jahren 
verstärkt Thema in Genehmigungsverfahren. 

Dabei wird unterschwellig versucht, die Genehmigung von 
Stallanlagen zu erschweren bzw. ganz zu verhindern.

Die Problematik wird durch fehlende konkrete Vorgaben in den 
Bauordnungen verschärft.

Februar 2013



2

© Bernhard Feller

Stallbrand früher

Februar 2013

Feuerwehr Schaumburg

© Bernhard Feller

Stallbrand heute

Februar 2013

Dülmener Zeitung
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Bauliche Entwicklung

Nienhaus LK NRW

© Bernhard Feller Februar 2013

früher: kleine Ställe  - GROSSES RISIKO

heute:  GROSSE STÄLLE  - kleines Risiko

unkalkulierbar: Risiko durch Nutzer

Brände sind nie zu 100% vermeidbar!

www.gruender-gut.de

Neue Westfälische
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Blitzschlag

Brandstiftung

Elektrizität

Explosion

Technischer Defekt

Offenes Feuer

Selbstentzündung

Sonstiges und unbekannt

Häufigkeit von Brandursachen 

Ruppert, M. (1985): Tiere bei Stallbränden – zu Häufigkeit, Ursache und Auswirkung von Stallbränden in den Jahren 1982 und 1983 

in Niedersachsen. Diss. vet.-med., Hannover

Februar 2013

© Bernhard Feller

Blitzschlag

Brandstiftung

Elektrizität

Explosion

Feuergefährliche Arbeiten

Menschliches Fehlverhalten

Offenes Feuer

Selbstentzündung

Sonstiges und unbekannt

Überhitzung

Häufigkeit von Brandursachen 
Datenbank des Institutes für Schadenverhütung und Schadenforschung der öffentlichen 

Versicherer e.V. (2012)

Februar 2013



5

© Bernhard Feller

Brandursachen von Stallbränden verschiedener Tierarten

Rindviehhaltung 1. Elektrizität/Kurzschluss
2. Überhitzung
3. unachtsame Arbeiten
4. Brandstiftung
5. Selbstentzündung 

1. Elektrizität/Kurzschluss

2. unachtsame Arbeiten
3. Überhitzung
4. Explosion
5. Selbstentzündung 

1. Elektrizität/Kurzschluss
2. unachtsame Arbeiten
3. Überhitzung
4. Explosion und Heizer
5. Brandstiftung 

Schweinehaltung

Geflügelhaltung

Rapport Brand in veestallen, 2010

Februar 2013

Stuttgarter Zeitung

© Bernhard Feller

Umfang von Stallbränden in den Niederlanden

Februar 2013

Betriebe mit der jeweiligen 

Tierart waren von Bränden 

betroffen:

Rindviehhaltung: 

ca. 0,2%

Schweinehaltung:

ca. 0,5 – 0,6% 

Geflügelhaltung:

ca. 0,5 – 1,3 %

Quelle: Rapport Brand in veestallen, 2010
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Problembereiche

1. Rechtliche Einordnung 2. Tierrettung                          

3. Rettungswege 4. Brandabschnitte 

5. Löschwasserversorgung 6. Photovoltaik/neue Energien

Februar 2013

© Bernhard Feller

Rechtliche Einordnung

Landwirtschaftliche Gebäude gehören aufgrund ihrer Bauart zur 

Gebäudeklasse 1; dürften demnach ohne besondere Anforderungen an den 

Brandschutz errichtet werden.

Gebäude größer 1.600 m² sind Sonderbauten und bedürfen der Aufstellung 

eines Brandschutzkonzeptes..

Die Anforderungen der LBO´s sind auf Wohngebäude abgestimmt, und 

entsprechen nicht mehr dem Standard der heutigen Bauweise für 

landwirtschaftliche Ställe.

Die Anwendung der Industriebaurichtlinie ist auch nicht zielführend.

Februar 2013
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Brandabschnitte

Die Tierbestandsgrößen sind in den letzen Jahren deutlich 

gestiegen und damit die Stallgebäude in ihren Dimensionen 

deutlich gewachsen. 

Die Verfahrensabläufe in Tierproduktion erlauben aber oft 

keine Trennung der Gebäude in Brandabschnitte.

Die üblichen Grenzwerte der Bauordnung von 1.600 m² 

Grundfläche bzw. 10.000 m³ Gebäudevolumen können oft 

nicht eingehalten werden.

Februar 2013

© Bernhard Feller

Problembereich: Ausbreitung, Brandabschnitte

Februar 2013

Dülmener Zeitung
Dülmener Zeitung

Lokalkompass Dorsten



8

© Bernhard Feller

Tierrettung

In der MBO ist geregelt, dass ins Freie führende Türen 
nicht nach innen aufschlagen dürfen; die Anzahl, die 
Höhe und Breite muss so groß sein, dass die Tiere bei 
Gefahr das Gebäude verlassen können.

Tiere verlassen i.d.R. nicht die Buchten ohne von Menschen getrieben zu 

werden. 

Tiere suchen bei Gefahr instinktiv die „sichere Bucht/den sicheren Stall“ auf 

(aus Erfahrungsberichten: „… sie laufen zurück ins Feuer“)

Aufgrund des Verhaltens von Tieren ist eine Rettung aus Ställen in der 

notwendigen kurzen Zeit nur bedingt möglich.

Pferde – Rinder – Schweine - Geflügel

Fotocommunity

Februar 2013
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Brandrauch
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Rauchentwicklung von 
jeweils 10 kg Material

Gefahrstoffe im Brandrauch

Polyvinylchlorid

Polyurethan

Gummi

Polyamid

Polyethylen

Holz

Salzsäure

Blausäure

Schwefeldioxid

Ammoniak

Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Ruß, WasserdampfQuelle: Brandschutz, Deutsche Feuerwehrzeitung

Februar 2013
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1.000 Mastschweine

Wolfsburger Allgemeine Zeitung
Sülfeld bei Wolfsburg

Februar 2013

Brandursachen: Technischer Defekt

© Bernhard Feller

Retten von Tieren

Einsatzpersonal unerfahren im 
Umgang mit Tieren

keine „Ersatzställe“

Umherirrende Tieren gefährden 
Einsatzpersonal, Verkehr …

Wolfsburger Allgemeine Zeitung

Februar 2013
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Feuerwehr Bautzen

© Bernhard Feller Februar 2013

Feuerwehr Bautzen
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Versagen der Dachkonstruktion

Notruf: 11:36 Uhr

Eintr. Feuerwehr: 11:41 Uhr

Vollbrand: 11:48 Uhr

Einsturz: 11:53 Uhr

Einsturz 17 Minuten nach Brandentstehung

Februar 2013

statische Auslastung Holz:    >80%

statische Auslastung Metall: >90%

Dachlattung: statisch notwendig

bei Versagen eines Binders:    
Totaleinsturz möglich

© Bernhard Feller

SchadenPrisma 3/2012

Brandursache:  Mangelnde Wartung

BHKW einer Biogasanlage

Kurzschluss am Batteriekabel

durch Lichtbogen geschmolzene Kraftstoffleitung

Erneuerbare Energien
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Photovoltaikanlagen

Mögliche Gefahren: 

Atemgifte (Kabelisolierungen, Kunststoffe, PV-Module)

Einsturz (Verbundglas, Feuerwiderstand?, Brandverhalten?)

Elektrizität (Freischaltung, unisolierte Kabel, Lichtbogen)

Februar 2013

© Bernhard Feller

Februar 2013
Fotos: IFS Schadenprisma 3/2012

Brandursache: nicht fachgerechte Installation 
Wechselrichter auf Sperrholzplatte
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1.000 Mastschweine

Brandursache: Fehler bei der Installation der Wechselrichter

Westfalenblatt

Februar 2013

Borgentreich, Kreis Höxter

© Bernhard Feller Februar 2013
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Löschwasserbereitstellung

Landwirtschaftliche Gebäude sind normalerweise im Außenbereich 
angesiedelt. Die Schutzzieldefinition (innerhalb 8 Minuten 8 FM an der 
Einsatzstelle) sind für einen Wohnhausbrand im Innenbereich ermittelt, und 
aufgrund der Entfernung im Außenbereich oft nicht einzuhalten. 

In den Landgemeinden wird der Brandschutz häufig durch rein Freiwillige 
Feuerwehren sichergestellt.

Die Bereitstellung von Löschwasser in 
ausreichender Menge und Nähe zum 
Einsatzobjekt ist oft nicht gegeben. Die 
Feuerwehr hat in der Anfangsphase zu 
wenig Zeit und zu wenig Personal die 
Löschwasserversorgung über große 
Entfernungen aufzubauen.

Februar 2013

Foto: privat

© Bernhard Feller

54.000 Legehennen

Münstersche Zeitung Horstmar-Laer, Kreis Steinfurt

Februar 2013

Brandursachen: Technischer Defekt
Löschwasserversorgung?
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Schweinestall

Brandursache ungeklärt

Februar 2013

Mindener Tageblatt

alle 600 Mastschweine gerettet

© Bernhard Feller

Schweinestall

Brandursache: Heizstrahler

„Die Feuerwehr löschte den Scheunenbrand und brachte die Ferkel in 
Sicherheit. Rund 100 Tiere starben jedoch oder mussten getötet werden.“ 

Februar 2013

Feuerwehr Wettringen
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Bullenstall

Brandursache ungeklärt

Februar 2013

Feuerwehr Wettringen

31 Mastbullen gerettet

18 Mastbullen, 1 Hofhund verendet

© Bernhard Feller

Pferdestall

Brandursache: unsachgemäße Schweißarbeiten

Februar 2013
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86 Kamele

Brandursache: unbekannt

Februar 2013

Polizei Calw

© Bernhard Feller Februar 2013
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Feuerwehr Dorsten

Schweinestall

Brandursache: unsachgemäße Schleifarbeiten

Februar 2013

© Bernhard Feller

Stimme.de

70.000 Legehennen

Rappenau-Obergimpern bei Heilbronn

Februar 2013

Brandursache:  Elektroinstallation
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Mehrzweckhalle für Stroh und Maschinen

Brandursache: Brandstiftung

Februar 2013

Dorstener Zeitung, Bludau

© Bernhard Feller

Brandursache:   Güllegase

Landwirt wird schwer verletzt

Februar 2013

Westfälische Nachrichten

Die Glocke
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Ferkelaufzuchtstall

Brandursache:  Heizstrahler

Februar 2013

Fotos: privat

© Bernhard Feller Februar 2013

NDR.de
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Augsburger Tageblatt

© Bernhard Feller

86 Kamele verbrannt!

Februar 2013

Stuttgarter Zeitung



22

© Bernhard Feller

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit....

Februar 2013


